附件1：
一、采购需求基本情况
2024年医院已安装和拟新装摄像头共计718个，视频数据不断产生，存储容量随之翻倍，导致现有储存设备容量和监控平台监控点授权不能满足当前使用需求，为满足安全管理工作所需，准备增加3台视频存储服务器、1台综合安防管理平台及解码器，同时将存储服务器迁移至医技楼R层楼宇控制中心统一管理。
二、采购预算
   项目费用共计约600000元，由本单位财物部门负责结算。
三、货款及运杂费结算方式
中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费、搬迁费及相应的不可预测风险等一切费用。本项目不付预付款，待所有货物到货验收合格、安装调试完成后一次性支付合同价的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息退换。
若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪检监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审价资料，若最终审价结果低于合同价，乙方需无条件退还虚高款项。如最终审价结果高于合同价，按合同价进行结算。
4、 [bookmark: _GoBack]供应商专业资质条件及理由
投标人具有安全技术防范工程设计施工三级或三级以上资质证书。
理由：本项目为视频监控系统，存储大，前端摄像机多，专业性强，需有资质的供应商参与，确保中标后有能力实施。
五、交货期限及交货地点
交货期限：自合同签订之日起90日内完成供货、安装、调试。
交货地点：甘肃兰州。
六、项目要求
（一）总体要求
扩容所需存储设备要无缝接入现有的监控平台，交货时要求中标方就所投产品提供产品说明书，我方有权核实招标要求的产品功能，有权要求中标方对产品的合法供货渠道进行说明。经核实，如中标方所提供产品与招、投标文件中的产品功能不一致，或提供非法渠道的商品，即视为欺诈，为维护我方合法权益，中标方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
投标人所投产品技术参数完全响应或优于招标文件要求，带★技术参数为关键技术参数，带▲技术参数为重要技术参数，其它为普通参数。带“★”号条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“★”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。
中标人须提供现场专业技术咨询、安装、调试、初验、终验和试运行保障及维修保养服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等），并按照招标方要求进行产品客户化。在投标文件中提交安装、调试、验收实施计划书，在安装调试验收无误后，提交安装实施、调试、检测报告、验收报告、技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册等。
1.★硬件设备均为国产一线主流产品。
2.投标方必须提供系统完整的实施方案。
（二）监控平台建设原则
平台系统建设坚持“保障必需、不断完善、实用高效、安全可靠”的原则，前端逐步增加、全面规划，后端一步到位、持续发展。
先进性：在满足可靠性和实用性的前提下，尽可能可持续发展，整个平台在建成后的六年保持先进，平台所采用的设备与技术能适应以后发展，并能够方便地升级。将成为一个先进、适应未来发展、可靠性高、兼容性好、网络扩展简便、连接数据处理能力强、系统运行操纵简便的安防系统。
可靠性：在考虑系统先进性同时，更要确保系统的稳定性和通用性，设备选型基于模块化的方式，充分考虑系统的升级和扩容需求，杜绝采用未成熟的实验室产品。系统设计采用网络与服务相结合的方式，既有普通监控，又有数据分析，保证系统可靠稳定和便于集成、技术整合；
实用性：系统符合项目实际需要，应实现容易、操作方便。从用户角度出发，充分利用现有资源，尽量降低系统成本，使系统具有较高的性能价格比；
开放性：平台提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口与工具，使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。整个平台是一个开放系统，能兼容不同厂商的产品，并能支持二次开发。
（三）硬件设备安装实施要求 
1.安装要求：供应商须按合同约定、招标文件规定、中标人投标文件承诺将设备送达指定地点，并保证按合同要求按时完成设备安装、调试、启动、运行等工作；新设备安装过程中涉及管道、线路等各种问题均由中标供应商自行解决；新布线路中光纤、网线、电源线均须进弱电桥架，没有桥架的需穿管布线；室内走线需安装线槽，做到横平竖直。
2.调试要求：中标供应商应按照合同要求测试所有硬件、软件，保证功能满足招标方运行要求，负责合同中所有设备的现场安装管理、现场验收测试。
3.要求中标供应商按照采购方要求将科技办公楼监控设备搬迁至医技综合楼R层楼宇控制中心机房，包含原存储设备、交换机、摄像头等相关设备的搬迁及上架安装、调试，所有费用由中标商承担；中标商在对该项目实施时注意室内吊顶、墙面、弱电间等成品设备保护，若由中标商施工人员导致设备损坏及导致严重后果的，费用由中标商承担并对其进行一定的处罚。
（四）验收要求
1.验收依据
招标方需求部门按实际情况成立验收工作小组，依据招标文件规定、中标人投标文件承诺及国家有关规定组织验收工作。
2.验收程序步骤
（1）收货验收：货物运至指定地点后，需求部门对提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、中标人投标文件响应、中标人交货清单和国家有关质量标准组织现场初步验收，外观、产品质检卡、说明书、合格证符合招标文件要求的，给予验收。
（2）最终验收：中标人安装、调试、培训完毕，提交竣工验收报告和验收申请，系统正常运行30个工作日后组织终验。
（3）若验收不合格，中标人需在限定期限内完成整改，若整改达不到要求，则扣除履约保证金，取消其中标资格，承担相应的合同违约责任。
（五）其他要求
1.因施工引发的人员安全事故或对弱电井、顶棚、墙面等成品设备造成损坏的由中标人承担全部责任，与招标单位无关。
2.本项目包含旧设备拆除、搬运、施工、处理、新设备运输、装卸、保管、安装、调试检验、培训等一切费用，采购方不再另行支付其他费用。
3.要求所有服务器安装正版操作系统及原厂服务器管理套件，禁止使用centos和红帽及其派生版本。
4.涉及到系统升级或切换的系统，供应商要提供完善的数据迁移方案。
七、质保期及售后服务
1.质保期及售后服务时间：自验收之起3年，所涉及软硬件均需提供3年原厂质保服务，含7x24小时标准服务。
2.投标人或产品制造商在当地应有长期稳定的服务机构，能够提供与投标人或产品制造商相关服务网点营业执照或租赁合同或合作协议的相关证明材料。质保期内应保证7x24小时故障响应，2小时抵达现场，应做到随时全程跟踪故障的响应、处理和解决。
3.投标人对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供维修、更换等服务。
4.投标人须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术支持。
5.投标人在质保期内定期上门进行维修保养，并提供维修保养计划实施方案。
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